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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1655/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z péZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z 0. 0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, ze wyraéb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORION LED
Odmiany oprawy zostaly podane na 2 stronie swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: Intelight Sp. z 0. 0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

w zaktadzie produkeyjnym **:
Informacje dla jednostek upowaznioncyh, do wgladu w siedzibie producenta.

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajacym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 2175/2013 z dnia 25.01.2013 r. oraz wniosek
o rozszerzenie dopuszczenia nr 3382/2015 z dnia 07.08.2015 r. i nr 3908/2016 z dnia 02.11.2016 .

2. Sprawozdanie z badan nr CGZ3121008-03171-L z dnia 01.11.2012 r. wykonanych w CTS (Ningbo) Testing Service
Technology Co. Ltd., sprawozdanie z badan nr 06/0W/13 z dnia 19.04.2013 r. wykonanych w Laboratorium
Badawczym Oswietlenia i Sprzetu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki todzkiej
oraz sprawozdania z badan nr 167/BA/13 z dnia 14.05.2013 r,, nr 1392/BA/15 z dnia 30.09.2015 r. i nr 2123/BA/16
z dnia 09.12.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
(BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1655/DC/CNBOP-PIB/2013.
e

Okres waznosci Swiadectwa: od 23. 01 2017 r. do 05.06.2018 r.

-

-
DYREKTQﬂ?CNﬁGP-PIB
//

bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski
Jozefow, dnia 23 stycznia 2017 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1655/2013
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa o$wietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu ORION LED w odmianach:
ORIQON LED SA 3h, ORION LED A 3h, ORION LED 7W SA 3h, ORION LED 7W A 3h,
ORION LED AT SA 3h, ORION LED AT A 3h, ORION LED 7W AT SA 3h, ORION LED 7W AT A 3h

Typ ORION LED

X - z wiasnym zasilaniem
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle (odmiany ORION LED ... A);

1 - zasilana ciggle (odmiany ORION LED ... SA);
Urzgdzenia A - zawiera urzadzenie testujace;
E - z niewymienialng lampa;

Znamionowy czas pracy awaryjnej 180 - 3h czas trwania;
Znamionowe napiecie zasilania 220+ 240 V AC50 + 60 Hz

Klasa ochrony przed porazeniem pradem

klasa |

elektrycznym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pyiu,

; : IPB5S
ciat statych i wody
Zrédto Swiatta LED
Czas tadowania akumulatora: nie przekraczajacy 24 h
Sygnalizacja tadowania akumulatora tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramow tak
Sposdb zamocowania nabudowywana (nascienna lub nasufitowa)

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy tworzywo sztuczne
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

* %

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

Informacje dla jednostek upowaznioncyh, do wgladu w siedzibie producenta.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 ezerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuigcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyro zytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)

b
»

DYREKTOR CNBOP-PIB
i)
i/

Strona 2/2
DC/D-21/03.10.2011 Zastepuje $wiadectwo dopuszczenia nr 1655/2013 z dnia 10.01.20717 .



